Anlage 1

R+l Schema Hausanschluss-Station Typ 2, mit Warmwasserbereitung Speichersystem

Warmwasser

A Kaltwasser (KW)
nach DIN 1988
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1 Entliftung / Entleerung 8 Differenzdruckregler/ Volumenstrombegrenzer 15 AuRentemperaturfihler @ Anschluss Differenzdruckregler - Vorlauf
2 Absperrarmatur 9 Warmetauscher 16 Heizungsregler @ - turfGihler W Shi Vorlauf
3 Manometer 10 Heizwasser - Umwalzpumpe 17 Trinkwarmwasserspeicher emperaturiuhler Vvarmemengenzanier - Voriau
4 Thermometer 11 Sicherheitsventil @ Temperaturfiihler Warmemengenzahler - Ricklauf
5 Schmutzfanger 12 Membranausdehnungsgefal
6 Warmemengenzahler 13 Schlammabscheider
7 Temperaturregelventil 14 Temperaturfiihler




